
Verteilung 
Kundenanlage
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Hauptleitung
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25kA

Steuerleitung

min. 2x2x0,6mm²
bei Schutzkleinspannung 
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A B

LCR600
F.Nr.20201980
UN 230V / fn 50Hz

elster 

1.  +52 WP
2. +54
3.  -54 HT / NT
4. +10 Ladestation 
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5.  +11 Ladestat. Notaus
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Bei Schutzkleinspannung
kann auf das Relais 
Verzichtet werden
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Ladeeinrichtung

Steuerungsleitung zur Ladestation
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5. + 9 Ladestat. Notaus 
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L

Befehl +10

Ladeeinrichtung Reduzierung

Befehl + 9

Ladeeinrichtung >12kW 
Notaus

Maßstab: 1:10

Bezugsanlage mit Ladestation




